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Vlastnikiim a spraveam objektu zasobovanych tepelnou energii
prostrednictvim CZT VYTEZA

Vyskov 22. 9. 2020
Vyftizuje Oplustilova

Upozornéni na zahajeni otopné sezény — pravidla pro zahijeni vytapéni

Vizeni vlastnici a spravei,

dle vyhlisky ¢. 194/2007 Sb. Ministerstva pramyslu a obchodu v platném znéni, kterou se
stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody ..., jsou § 2 stanovena nasledujici
pravidla pro vytapéni:

(1) Otopné obdobi zacind 1. zd¥i a kondi 31. kvétna ndsledujiciho roku.

(2) Dodavka tepelné energie se zahdji v otopném obdobi, kdyz primérnd denni teplota
venkovntho vzduchu v prislusném misté nebo lokalité poklesne pod +13 °C ve 2 dnech
po sobé nasledyjicich a podle vyvoje pocasi nelze oéekdvat zvyseni této teploty nad
+13 °C pro nasledujici den.

(3) Priumérnou denni teplotou venkovniho vzduchu je étvrtina souctu venkovnich teplot
mérenych ve stinu s vyloucenim viivu sdldni okolnich ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00
hod., pricemz teplota mérend ve 21.00 hod. se pocitd dvakrt.

(4) Vytapéni bytit a nebytovych prostor v bytovych a nebytovych budovach se omezi nebo
prerusi v otopném obdobi tehdy, jestlize primérnd denni teplota venkovniho vzduchu v
prislusném misté nebo lokalité vystoupi nad +13 °C ve 2 dnech po sobé ndsledujicich
a podle vyvoje pocasi nelze ocekavat pokles této teploty pro ndsledujici den. Omezeni
witdpéni se provddi tak, aby byly dodrZeny poZadavky jejich teplotniho vitlumu
zajiStujictho tepelnou stabilitu mistnosti. PFi ndsledném poklesu priimérné denni
teploty venkovniho vzduchu pod +13 °C se vytdpéni obnovi.

Spole¢nost VYTEZA, s.r.o. zahiji vytipéni neprodlené po spInéni vySe uvedenych
podminek, a to jiz bez dalSiho upozornéni.

Na zikladé dlouhodobych zkuSenosti s nib&hem vytapéni Vam doporucujeme provést ve
Vasich objektech nasledujici ikony:

- dokoncit veSkeré ¢innosti na vnitinich rozvodech otopné soustavy,

- provést vizudlni kontrolu vnitinich rozvodi tepla,

- provéfit, zda jsou otevieny vSechny stoupacky,

- informovat domdacnosti o potieb¢ otevieni termoregulaénich hlavic na jednotlivych
radiatorech, zejména z divodu ovéfeni jejich funkénosti a umoznéni odvzdusnéni
soustavy,

- provést kontrolu regula¢nich armatur vnitinich rozvodi tepla, zda do nich nebyl
proveden neopravnény zasah,

- zkontrolovat tésnost vnitfnich rozvodi tepla a zorganizovat odvzdusnéni radiatora
v nejvyssich patrech objektu.
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Provedeni vyse uvedenych Cinnosti na Vasem zarizeni Vam miiZe za uplatu zajistit i udriba
tepelného hospoddrstvi spoleCnosti. Po dobu kontroly a oprav je nezbytné zajistit pfistup do
dotéenych spolecnych prostor objektu. Pripadné pozadavky, objednavky, prijme p. Vaclavik
na telefonnim cisle 731 499 306 nebo e-mailu: b.vaclavik@yvyteza.cz.

Pfi zahdjeni vytapéni se mohou vyskytnout poruchy i na nasem rozvodném tepelném zaiizeni.
V ptipadé komplikaci s dodavkou tepelné energie volejte €islo vedouciho tepelného
hospodaistvi 731 499 306.

Za pripadné komplikace pfi nab&hu vytapéni se Vam omlouvame.
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